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Bassin de rétention étanche par géomembraneHaut de talus : 46.20NPHE : 46.00Fond : 45m NGFTalus 3/2
Volume 1312 m³ minimum

Qf = 10% 
QMNA5 = 
220 l/s

³

TN: 46.2m NGFNappe hauteur maxi: 44.8m NGF
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